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Beiblatt zur FGW TR 7 Rubrik A
FA IH- Beschluss zur ,,Priifung von elektrischen Eigenschaften von dezentralen Einspeisern im Betrieb
(Priifung in der Betriebsphase nach VDE-FNN)”

Fachausschuss Instandhaltung — Beschluss vom 03.11.2020

Der Fachausschuss Instandhaltung (FA IH) beschlieBt mit dem Beiblatt ,Priifung von elektrischen
Eigenschaften von dezentralen Einspeisern im Betrieb (Priifung in der Betriebsphase nach VDE-FNN)”)“
eine Ergdnzung der Revision 1 der Technischen Richtlinie Teil 7 (TR 7) ,,Instandhaltung und Betrieb von
Kraftwerken fiir Erneuerbare Energien” Rubrik A, Allgemeiner Teil: Definition von Begriffen, Normative
Verweisungen und Beschreibungen von Prozessen und Systemaspekten®”.

Die ,Priifung von elektrischen Eigenschaften von dezentralen Einspeisern im Betrieb (Priifung in der
Betriebsphase nach VDE-FNN)“ ist eine Nachweispriifung im Sinne der TR 7 Rubrik A Rev. 1 Kapitel 3.3.
Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Nachweispriifungen ist in der TR 7 Rubrik B1
»Fachspezifische Anwendungserlduterungen fiir Nachweispriifungen” geplant, als dessen zukiinftiges
Teilkapitel das vorliegende Beiblatt vermerkt wird.

Die Erganzung der TR 7 um das Beiblatt geht auf den Beschluss des FA IH vom 03.11.20.2020 zuriick.
Das Beiblatt mit den beschlossenen Erganzungen finden Sie auf der folgenden Seite.

i.A. des FA Instandhaltung
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Priifung von elektrischen Eigenschaften von dezentralen Einspeisern im Betrieb (Priifung in der
Betriebsphase nach VDE-FNN)

1. Hintergrund

Die Verordnung (EU) 2016/631 der Kommission vom 14. April 2016 zur Festlegung eines Netzkodex
mit Netzanschlussbestimmungen fiir Stromerzeuger legt im Artikel 41 , Aufgaben des relevanten
Netzbetreibers” fest, dass der Netzbetreiber wahrend der gesamten Lebensdauer der
Gesamteinrichtung zur Stromerzeugung prift, ob eine Stromerzeugungsanlage die nach dieser
Verordnung geltenden Anforderungen erfiillt.

Die nationale Umsetzung findet sich in den Netzanschlussrichtlinien VDE-AR-N 4110:2018-11, VDE-AR-
N 4120:2018-11 und AR-N 4130:2018-11 wieder.

2. Ziel

Die Priifung der Erzeugungsanlage (EZA) auf Konformitdt zu den Anforderungen des Netzbetreibers
dient dem Erhalt der Systemsicherheit des europdischen Verbundnetzes. Gepriift wird die gesamte
EZA, in der sich eine oder mehrere Erzeugungseinheiten (EZE) befinden, einschlieflich der
Anschlussanlage bis zum Netzanschlusspunkt und alle zum Betrieb erforderlichen elektrischen
Einrichtungen. Die gesamte Erzeugungsanlage ist im Anlagenzertifikat beschrieben.

3. Anforderung/Umfang

Seitens der Netzanschlussrichtlinien wird davon ausgegangen, dass der Artikel 41 des NC RfG erfiillt
ist, wenn der Anlagenbetreiber die folgenden Unterlagen alle vier Jahre erstellt und dem Netzbetreiber
auf Verlangen vorlegt.

e Der zuletzt Ubermittelte Netzbetreiber-Abfragebogen E.9.

e Das aktuelle Schutzpriifprotokoll der Schutzeinrichtungen am Netzanschlusspunkt und an den
Erzeugungseinheiten.

e Fin Nachweis der Funktionspriifung der Hilfsenergieversorgung der Sekundartechnik der
Ubergabestation.

e Der Funktionsnachweis der vom Netzbetreiber vorgegebenen Wirkleistungssteuerung und der
Blindleistungsbereitstellung und Regelungsfunktion nach E.9.
Anmerkung: Diese missen mindestens alle vier Jahre Giberpriift werden, sofern nicht im Rahmen
des Netzbetriebes innerhalb dieses Zeitraumes eine Nutzung dieser Funktionalitdten erfolgte. Die
Uberpriifung der Signalkette erfolgt in Zusammenarbeit mit und auf Anforderung des zusténdigen
Netzbetreibers.

e Aktuelle Einstellprotokolle der Erzeugungseinheiten und Komponenten.
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